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I. Общие положения 

Дополнительная профессиональная программа (программа повышения 

квалификации) "Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ре-

монту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" (да-

лее - Программа) разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон N 273-ФЗ) с учетом требований Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный 

N 29444), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 ноября 2013 г. N 1244 (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 14 января 2014 г., регистрацион-

ный N 31014).  

Программа направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повы-

шение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Для получения слушателями знаний и умений Типовой программой преду-

сматривается проведение теоретических и практических занятий, являющихся 

составной частью образовательного процесса. 

Для оценки степени и уровня освоения образовательной программы про-

водится итоговая аттестация. 

Слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее профес-

сиональное и (или) высшее образование. 

Форма обучения по программе – очно-заочная с применением электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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II. Цели и задачи обучения 

Целью освоения Программы является повышение квалификации специа-

листов, осуществляющих деятельность по монтажу, техническому обслужива-

нию и ремонту, в том числе диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ систем пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации 

при пожаре, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем, дымоуда-

ления и противодымной вентиляции, противопожарного водоснабжения, пере-

дачи извещений о пожаре, противопожарных занавесов и завес, заполнений про-

емов в противопожарных преградах, и их элементов, в том числе проведение ог-

незащитной обработки материалов, изделий и конструкций, а также первичных 

средств пожаротушения. 

Задачами Программы являются: 

приобретение обучающимися теоретических знаний по новым образцам 

пожарно-технической продукции, современным технологиям автоматического 

обнаружения и защиты объектов от пожаров, ограничения его распространения, 

а также воздействия опасных факторов пожара на людей; 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков необ-

ходимых для монтажа, технического обслуживания и ремонта средств обеспече-

ния пожарной безопасности зданий и сооружений; 

совершенствование теоретических знаний и практических навыков по ра-

боте со специальным программным обеспечением. 

По результатам освоения программы повышения квалификации обучаю-

щемуся присваивается право на ведение профессиональной деятельности по 

монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожар-

ной безопасности зданий и сооружений. 
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III. Учебный план 

N п/п 

 

 

Наименование модуля 

 

 

Количество часов 

всего 

 

в том числе: 

теоретические 

занятия 

практические за-

нятия 

Основная часть 

1. Общепрофессиональный модуль 16 14 2 

Вариативная часть 

2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем пожаротушения и их элементов, вклю-

чая диспетчеризацию и проведение пусконала-

дочных работ 

16 14 2 

3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
систем пожарной и охранно-пожарной сигнали-

зации и их элементов, включая диспетчериза-

цию и проведение пусконаладочных работ 

16 14 2 

4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем противопожарного водоснабжения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и прове-

дение пусконаладочных работ 

16 14 2 

5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

автоматических систем (элементов автоматиче-

ских систем) противодымной вентиляции, 

включая диспетчеризацию и проведение пуско-

наладочных работ 

16 14 2 

6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

систем оповещения и эвакуации при пожаре и 

их элементов, включая диспетчеризацию и про-

ведение пусконаладочных работ, в том числе 

фотолюминесцентных эвакуационных систем и 

их элементов 

16 14 2 

7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

автоматических систем (элементов автоматиче-

ских систем) передачи извещений о пожаре, 

включая диспетчеризацию и проведение пуско-

наладочных работ 

16 14 2 

8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

противопожарных занавесов и завес, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладоч-

ных работ 

16 14 2 

9. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

заполнений проемов в противопожарных пре-

градах 

16 14 2 

10. Выполнение работ по огнезащите материалов, 

изделий и конструкций 

16 14 2 

11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

первичных средств пожаротушения 

16 14 2 

Итоговая аттестация 

12. Итоговая аттестация 2  2 

 Итого по программе 178 154 24 
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Общее количество часов в учебном плане зависит от количества модулей, 

включенных ЧУ ДПО «Феникс» в вариативную часть, которое определяется по-

требностями заказчика обучения и спецификой будущей профессиональной де-

ятельности обучаемых. 

Объем учебного времени Программы, необходимого для достижения слу-

шателями установленных компетенций, а также календарный учебный график, 

рабочие программы учебных тем и иные компоненты (в том числе оценочные и 

методические материалы) определяются ЧУ ДПО «Феникс» самостоятельно с 

учетом потребностей заказчика обучения в рамках общего объема учебной 

нагрузки. 

 

IV. Календарный учебный график 

Неделя обуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 Итого ча-

сов 

поне-

дель-

ник 

втор-

ник 

среда чет-

верг 

пят-

ница 

суб-

бота 

воскресе-

нье 

 

1 неделя 8 8 8 8 8   40 

2 неделя 8 8 8 8 8   40 

3 неделя 8 8 8 8 8   40 

4 неделя 8 8 8 8 8   40 

5 неделя 8 8 Атт     18 

Атт - итоговая аттестация 

 

Приведенный календарный учебный график составлен из расчета изучения 

обязательного общепрофессионального модуля и всех модулей из вариативной 

части Программы. 

Количество учебных часов в день определяется ЧУ ДПО «Феникс» распи-

санием занятий, но не более 8 учебных часов в день и 40 часов в неделю. 
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V. Содержание Программы 

Программа основана на модульном принципе формирования образователь-

ного процесса и включает: 

1) общепрофессиональный модуль, формирующий базовые знания в обла-

сти пожарной безопасности; 

2) профессиональные модули, направленные на приобретение слушате-

лями знаний и умений, необходимых для выполнения трудовых функций по мон-

тажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений. 

С учетом потребностей лица, по инициативе которого осуществляется до-

полнительное профессиональное образование, образовательной организацией 

может включаться в вариативную часть рабочей программы любое количество 

модулей, указанных в вариативной части учебного плана. 

При формировании рабочей программы необходимо исходить из того, что 

общепрофессиональный модуль Программы включается в рабочую программу. 

При этом изучение учебной темы "Требования по охране окружающей среды, 

охране труда и технике безопасности при выполнении работ" должно осуществ-

ляться с учетом тех профессиональных модулей, которые включены в рабочую 

программу. 
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VI. Содержание модулей Программы 

Модуль 1. Общепрофессиональный модуль. 

Учебная тема «Общие вопросы организации обучения». 

Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный 

инструктаж. Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Тре-

бования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной безопасности. 

Учебная тема «Организационные основы обеспечения пожарной без-

опасности в Российской Федерации». 

Тема 1. Государственное регулирование в области пожарной безопас-

ности. 

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасно-

сти в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожар-

ной безопасности в Российской Федерации. 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. 

Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожар-

ной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. 

Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по по-

жарной безопасности. 

Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Акты 

судебной власти. 

Тема 2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, 

их полномочия и ответственность. 

Полномочия органов государственной власти, органов местного само-

управления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности. 

Права, обязанности и ответственность должностных лиц в области обеспе-

чения пожарной безопасности. 
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Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую 

или служебную деятельность в организациях, в области обеспечения пожарной 

безопасности. 

Права и ответственность граждан в области обеспечения пожарной без-

опасности. 

Тема 3. Федеральный государственный пожарный надзор. 

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной 

функции по надзору за выполнением обязательных требований пожарной без-

опасности. Организационная структура, полномочия и функции органов госу-

дарственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц орга-

нов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отноше-

нии которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления 

федерального государственного пожарного надзора. 

Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории 

риска. Планирование мероприятий по контролю в зависимости от присвоенной 

объекту защиты категории риска. Профилактика нарушения обязательных тре-

бований пожарной безопасности. 

Тема 4. Лицензирование в области пожарной безопасности. 

Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые 

виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения ли-

цензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за со-

блюдением лицензиатом лицензионных требований и условий. 

Тема 5. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) 

требованиям пожарной безопасности. 

Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществле-

ния оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объ-

ектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Перечни про-

дукции и схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной 
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безопасности. Общие требования к порядку проведения сертификации. Способы 

идентификации для выявления фальсификата (контрафакта). 

Учебная тема «Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы 

пожаров». 

Тема 1. Пожары. Виды, классификация пожаров. 

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классифи-

кация пожаров. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая ста-

тистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях раз-

личной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли 

непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых по-

мещениях), анализ причин их возникновения. 

Тема 2. Опасные факторы пожара. 

Классификация опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов 

пожара. Предельно допустимые значения опасных факторов пожара. 

Тема 3. Категорирование помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 

Методика анализа пожарной опасности технологических процессов. Клас-

сификация технологического оборудования и его пожарная опасность. 

Классификация помещений, зданий и наружных установок по взрывопо-

жарной и пожарной опасности. Характеристика и принципы категорирования 

помещений, зданий и наружных установок. 

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожар-

ной опасности. 

Тема 4. Требование к электрооборудованию в пожароопасных и взры-

воопасных зонах. 

Классификация помещений, пожароопасных и взрывоопасных зон. Клас-

сификация взрывоопасных смесей. 
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Классификация электрооборудования по пожаровзрывоопасности и по-

жарной опасности. Степени защиты оболочек электрооборудования. Виды и 

уровни взрывозащиты. Маркировка взрывозащищенного электрооборудования. 

Требования к выбору, монтажу и эксплуатации электрооборудования в взрыво-

опасных и пожароопасных зонах. 

Тема 5. Требования к питанию электроприемников и электрооборудо-

ванию систем противопожарной защиты. 

Электроснабжение систем автоматической противопожарной защиты. Рас-

чет электроснабжения. Требования к прокладке кабельных трасс и соединитель-

ным линиям. 

Учебная тема «Требования по охране окружающей среды, охране 

труда и технике безопасности при выполнении работ». 

Тема 1. Основные нормативные правовые акты по охране труда. 

Основные требования охраны труда при проведении работ по монтажу, ре-

монту и обслуживанию установок пожаротушения, пожарной сигнализации, си-

стем дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Порядок 

расследования и учета несчастных случаев на производстве. Влияние на орга-

низм человека метеорологических условий (температуры, влажности, скорости 

движения воздуха), газов и пыли. Требования к освещенности рабочего места, к 

питьевой воде. Режим труда и отдыха, личная гигиена рабочего. Опасность по-

ражения электрическим током. Основные меры защиты от поражения электри-

ческим током. 

Тема 2. Первая помощь. 

Понятие первая помощь, мероприятия по оказанию первой помощи. Сред-

ства первой помощи. Алгоритм сердечно-легочной реанимации. Первая помощь 

при различных состояниях. 
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Профессиональные (вариативные) модули 

Модуль 2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожа-

ротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пуско-

наладочных работ. 

Основные сведения об автоматической установке пожаротушения (далее - 

АУП): краткие сведения из истории развития, назначение, область применения, 

классификация. 

Назначение, область применения, классификация АУП, выбор АУП для за-

щиты объекта. 

Область применения, классификация и состав автоматической установки 

водяного пожаротушения (далее - АУВП). 

Конструктивные особенности элементов и узлов (оросители, пеногенера-

торы, узлы управления, водопитатели, дозаторы, приборы контроля, управление 

и сигнализация). 

Устройство и алгоритм работы водозаполненных спринклерных, воздуш-

ных спринклерных АУВП, дренчерных АУВП с электрическим пуском, сприн-

клерно-дренчерных АУП. Способы проверки работоспособности. Гидравличе-

ский расчет. 

Основные сведения о роботизированных установках и установках тушения 

тонкораспыленной водой. 

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуата-

цию установок водяного и пенного пожаротушения. 

Виды газовых огнетушащих веществ и их особенности. Область примене-

ния, требования нормативных документов. Состав модульных АУП, структур-

ные схемы, алгоритмы функционирования с учетом обеспечения безопасности 

человека и эффективности тушения. Конструктивные особенности элементов и 

узлов. Требования к аппаратуре управления. Расчет массы огнетушащего веще-

ства. 
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Виды огнетушащих порошков и аэрозолей. Область применения, состав 

модульных АУП, структурные схемы, алгоритмы функционирования с учетом 

обеспечения безопасности человека и эффективности тушения (в дежурном ре-

жиме, в автоматическом режиме пуска при пожаре, в ручном режиме пуска при 

пожаре). 

Требования нормативных документов. Требования к аппаратуре управле-

ния. Классификации модулей и генераторов. Конструктивные особенности эле-

ментов и узлов. 

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуата-

цию установок газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения. 

Техническое обслуживание автоматических установок пожаротушения 

Виды и периодичность технического обслуживания. 

Методика проверки технического состояния и работоспособности устано-

вок автоматического пожаротушения. 

Модуль 3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожар-

ной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетче-

ризацию и проведение пусконаладочных работ. 

Основные нормативно-технические документы, регламентирующие внед-

рение, монтаж и эксплуатацию систем пожарной сигнализации (далее - СПС). 

Назначение СПС. Нормативное обоснование типа установки пожарной ав-

томатики для защиты объекта. Классификация и основные параметры СПС. Ос-

новные принципы построения СПС. Пожарные извещатели: назначение, область 

применения, классификация, устройство, требования к выбору и размещению. 

Приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации и оборудование, 

используемые в СПС. 

Зоны контроля пожарной сигнализации. Алгоритмы принятия решения о 

пожаре. Защита от ложных срабатываний. Автоматизация систем противопожар-

ной защиты. 
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Требования к монтажу СПС: подготовительные работы, входной контроль, 

материально-технические ресурсы, технология выполнения работ, приемка ра-

бот, пуско-наладочные работы. 

Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту СПС. 

Модуль 4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем проти-

вопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ. 

Требования пожарной безопасности к системам наружного и внутреннего 

противопожарного водопровода. 

Обеспечение надежности работы систем противопожарного водоснабже-

ния. Конструктивные решения, обеспечивающие надежную работу водоводов и 

водопроводной сети. Трассировка сети, устройство водопроводной сети. Разме-

щение пожарных гидрантов на водопроводных сетях. Определение требуемого 

расстояния между пожарными гидрантами. 

Классификация, основные элементы и схемы внутренних водопроводов. 

Обоснование требуемых величин расходов и напоров воды на внутреннее пожа-

ротушение. Конструктивные решения, обеспечивающие надежную работу внут-

ренних водопроводов. Размещение внутренних пожарных кранов. 

Общие положения по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и 

ремонту систем противопожарного водоснабжения. 

Водоотдача водопроводных сетей. Практическое определение водоотдачи 

для целей пожаротушения. Методика испытаний внутреннего и наружного про-

тивопожарного водопровода на водоотдачу. Причины снижения водоотдачи и 

способы улучшения противопожарного водоснабжения. 
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Модуль 5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматиче-

ских систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиля-

ции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

Назначение, область применения, виды, основные элементы и работа уста-

новок противодымной защиты объектов. Режимы управления. Рекомендации по 

выбору установок противодымной защиты. 

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуата-

цию. 

Техническое обслуживание установок противодымной защиты объектов. 

Виды и периодичность технического обслуживания. Методика проверки техни-

ческого состояния и работоспособности. 

Модуль 6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем опове-

щения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию 

и проведение пусконаладочных работ, в том числе фото люминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов. 

Требования нормативных документов к системам оповещения и управле-

ния эвакуацией людей при пожаре. Определение типов и характеристик систем 

оповещения. 

Требования нормативных документов к монтажу технических средств си-

стем оповещения. Особенности размещения звуковых, речевых и световых опо-

вещателей. Акустический расчет, расчет электрических параметров: максималь-

ная нагрузка на реле, длина и сечения кабеля, потери напряжения. Измерение 

уровня звукового давления. 

Нормативные требования к кабельным линиям систем оповещения, осо-

бенности их выбора и монтажа. 

Алгоритмы работы систем оповещения. Аварийное и эвакуационное осве-

щение. Размещение оборудования обратной связи с зонами пожарного оповеще-

ния. 
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Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуата-

цию систем оповещения. 

Техническое обслуживание систем оповещения. Виды и периодичность 

технического обслуживания систем оповещения людей о пожаре. Методика про-

верки технического состояния и работоспособности систем оповещения людей о 

пожаре. Основные требования к проверке технического состояния систем опове-

щения людей о пожаре. Правила использования систем оповещения при возник-

новении пожара на объекте. 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Классификация 

элементов фотолюминесцентной эвакуационной системы и знаков безопасности. 

Требования к элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы и к их 

размещению. Методы контроля за элементами фотолюминесцентной эвакуаци-

онной системы. Определение фотометрических характеристик элементов фото-

люминесцентной эвакуационной системы на стадии эксплуатации. Правила мон-

тажа фотолюминесцентных эвакуационных систем. 

Модуль 7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматиче-

ских систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о по-

жаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 

Назначение, область применения, виды, основные элементы и работа авто-

матических систем передачи извещений о пожаре. Режимы управления. Реко-

мендации по выбору автоматических систем передачи извещений о пожаре. 

Общие положения по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуата-

цию. 

Техническое обслуживание автоматических систем передачи извещений о 

пожаре. Виды и периодичность технического обслуживания. Методика проверки 

технического состояния и работоспособности. 
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Модуль 8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопо-

жарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пуско-

наладочных работ. 

Классификация, конструктивное исполнение и обслуживание противопо-

жарных занавесов и завес. 

Требования нормативно-технической документации по монтажу противо-

пожарных занавесов и завес. 

Принципы построения и аппаратура управления (автоматика) противопо-

жарных занавесов и завес. 

Посещение объектов с установленными противопожарными занавесами. 

Анализ систем противопожарной защиты. Методика проверки систем противо-

пожарной защиты. 

Модуль 9. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений 

проемов в противопожарных преградах. 

Виды типы и классификация противопожарных преград. Требования нор-

мативно-технической документации по заполнению проемов в противопожар-

ных преградах. 

Классификация, конструктивное исполнение заполнения проемов в проти-

вопожарных преградах. Двери, ворота, люки, окна, занавесы, шторы. Требования 

к монтажу и техническому обслуживанию элементов заполнений проемов в про-

тивопожарных преградах. Заделка кабельных проходок в противопожарных пре-

градах. Противопожарные клапаны. 

Принципы построения и аппаратура управления (автоматика) элементов 

заполнений проемов в противопожарных преградах. 

Модуль 10. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 

конструкций. 

Способы и средства повышения огнестойкости строительных конструк-

ций. Виды огнезащитных средств и способов и их классификация. Механизмы 
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действия и выбор огнезащитных средств. Химические и физические (поверх-

ностные) способы огнезащиты строительных конструкций. Сравнительная эф-

фективность различных видов огнезащиты. Методы испытаний на огнезащит-

ную эффективность. Идентификация средств огнезащиты методами термиче-

ского анализа. 

Оборудование и инструменты, применяемые при производстве работ. Под-

готовка поверхности конструкций. Нанесение огнезащитного покрытия. Нанесе-

ние покрывных материалов. Ремонт повреждений покрытия. Требования без-

опасности при проведении работ. Правила обращения с токсичными веще-

ствами. Охрана окружающей среды при проведении работ. 

Виды контроля. Входной контроль. Операционный контроль. Контроль ка-

чества подготовки поверхности. Контроль климатических условий. Контроль ка-

чества подготовки материала. Контроль качества нанесения материала. Кон-

троль готового покрытия. 

Модуль 11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных 

средств пожаротушения. 

Требования нормативно-технической документации по оснащению зданий 

и сооружений первичными средствами пожаротушения. 

Огнетушители: типы, основные параметры, технические характеристики. 

Применение огнетушителей в производственных, складских и общественных 

зданиях и сооружениях. Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей. 

 

VII. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате обучения слушатели должны знать: 

организационные основы обеспечения пожарной безопасности; 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федера-

ции по пожарной безопасности; 
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технические регламенты и нормативные документы по пожарной безопас-

ности; 

нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, 

требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности; 

принципы построения, конструкции и особенности функционирования си-

стем противопожарной защиты зданий и сооружений и предупреждения пожа-

ровзрывоопасных ситуаций; 

нормативные документы по монтажу, ремонту, наладке, эксплуатации и 

обслуживанию систем противопожарной защиты зданий и сооружений, в резуль-

тате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности". 

В результате обучения слушатели должны уметь: 

проводить оценку проектной документации в части соблюдения требова-

ний пожарной безопасности; 

применять полученные знания в практической работе при монтаже, ре-

монте, наладке, эксплуатации и обслуживании систем противопожарной защиты 

зданий и сооружений. 

В результате обучения слушатели должны владеть: 

методами инженерных расчетов и решений в области разработки основных 

технических мероприятий, монтажа, ремонта, наладки, эксплуатации и обслужи-

вания средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

 

VIII. Организационно-педагогические условия реализации  

Программы 

Реализация Программы должна обеспечить приобретение слушателями 

знаний и умений, необходимых для выполнения работ по монтажу, 
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техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопас-

ности зданий и сооружений. 

Срок освоения каждого модуля Программы составляет 16 часов. 

Для обеспечения возможности достижения планируемых результатов, по-

лучения новой компетенции (квалификации), а также с учетом потребностей 

лица, по инициативе которого осуществляется дополнительное профессиональ-

ное образование, образовательной организацией срок освоения Программы мо-

жет быть увеличен. 

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавате-

лем в соответствии с составом и уровнем подготовленности обучающихся, сте-

пенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного обо-

рудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью про-

ведения занятий. 

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного ма-

териала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для пони-

мания обучающихся, соблюдать единство терминологии, определений и услов-

ных обозначений, соответствующих международным договорам и нормативным 

правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить новый мате-

риал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из прак-

тики, соблюдать логическую последовательность изложения. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний и выработки у обучающихся основных умений и навыков работы в ситуа-

циях, максимально имитирующих реальные производственные процессы. 

В целях закрепления полученных при обучении теоретических знаний и 

практических умений, необходимых для безопасного выполнения работ, а также 

освоения и выработки непосредственно на рабочем месте практических навыков, 

безопасных методов и приемов выполнения работ обучающийся может пройти 
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стажировку на конкретном рабочем месте под руководством более опытного спе-

циалиста. 

Порядок проведения стажировки, ее содержание и продолжительность 

определяет ЧУ ДПО «Феникс». 

 

IX. Оценка качества освоения Программы 

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успе-

ваемости, промежуточную аттестацию по каждому модулю Программы и итого-

вую аттестацию. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей устанавливаются ЧУ ДПО «Феникс» самостоятельно. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией, которая направ-

лена на определение теоретической и практической подготовленности слушате-

лей. 

Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетвори-

тельную оценку, к итоговой аттестации не допускаются. 

40. В соответствии с частью 3 и частью 10 статьи 60 Федерального закона 

N 273-ФЗ лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую атте-

стацию, выдается документ о квалификации (удостоверение о повышении ква-

лификации), оформляемый на бланке, образец которого самостоятельно устанав-

ливается ЧУ ДПО «Феникс». 

41. В соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ 

лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Про-

граммы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливае-

мому ЧУ ДПО «Феникс». 
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Х. Методические материалы  

1. Методическое пособие для руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях. Под об-

щей редакцией Л.А. Коротчика. – М.: Институт риска и безопасности, 

2001. 

2. Пожарная безопасность предприятия: Учеб.-справ. пособие. — 15-е изд., 

с изм. – М.: ПожКнига, 2014. 

3. Климов В. В. Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности на 

предприятии. Учебное пособие. – С.-Пб., 2021. 

4. Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учре-

ждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях. Под общей редак-

цией главного государственного инспектора Российской Федерации по 

пожарному надзору генерал-полковника Г.Н. Кириллова. М.: МЧС Рос-

сии, 2007. – 32 с. 

5. Пожарная безопасность: учебник / В. А. Пучков, Ш. Ш. Дагиров, А. В. 

Агафонов и др.; под общ. ред. В. А. Пучкова. – М.: Академия ГПС МЧС 

России, 2014. – 877 с. 
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