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Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения 

Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса. Организа-

ция учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж. 

 

Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной  

безопасности 

Тема 1.1. Государственное регулирование в области пожарной безопас-

ности 

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. 

Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Тех-

ническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожар-

ной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасно-

сти. 

 

Тема 1.2. Права, обязанности и ответственность организаций в обла-

сти пожарной безопасности 

Права и обязанности руководителей организаций и лиц, осуществляющих 

трудовую или служебную деятельность в организации в области пожарной без-

опасности. 

Обязанности и действия руководителей организаций, должностных лиц в 

случае возникновения пожара. Обязанности и действия работников при пожаре 

или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повыше-

ние температуры воздуха). Инструкции о порядке действий при пожаре. Порядок 

обучения работников организации мерам пожарной безопасности. 

Права и обязанности работников организации по созданию объектовых 

подразделений добровольной пожарной охраны и организация их деятельности. 



 

 

 

ЧУ ДПО «Феникс» 

Программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, 

занимающих должности главных специалистов 

 

    

Ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности. 

Перечень лиц, несущих ответственность за невыполнение требований пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Виды 

ответственности. 

 

Тема 1.3. Противопожарный режим на объекте 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на 

объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслужи-

вании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-

технического обеспечения. Организационно-распорядительные документы орга-

низации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасно-

сти на объекте. Разработка инструкции о мерах пожарной безопасности, ин-

струкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре. 

Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процес-

сов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для 

своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях. 

 

Тема 1.4. Оценка соответствия объектов защиты (продукции) требова-

ниям пожарной безопасности 

Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям 

пожарной безопасности. Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и пра-

вила аккредитации на территории Российской Федерации. Независимая оценка 

пожарного риска (аудит пожарной безопасности). Правила оценки соответствия 

объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопас-

ности путем независимой оценки пожарного риска 4. Основные требования к ор-

ганизации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной 

https://internet.garant.ru/#/document/402925835/entry/30444
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безопасности. Федеральный государственный пожарный надзор. Права и обязан-

ности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и 

обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

надзору. Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к катего-

рии риска. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требова-

ниям пожарной безопасности. Оценка соответствия продукции требованиям по-

жарной безопасности. Порядок проведения сертификации. 

 

Тема 1.5. Практические занятия 

Проведение тренировки по отработке действий при возникновении по-

жара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководи-

телей к действиям при угрозе и возникновении пожара. 

 

Модуль 2. Общие принципы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты 

Тема 2.1. Классификация пожаров 

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. 

Классификация пожаров. Опасные факторы пожара. 

Основные причины пожаров на производственных объектах. 

 

Тема 2.2. Пожаровзрывоопасность и пожарная опасность веществ и 

материалов 

Цель классификации веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности. Номенклатура показателей, классификация пожаровзрыво-

опасности и пожарной опасности веществ и материалов. Требования пожарной 

безопасности к информации о пожарной опасности веществ и материалов. Тех-

ническая документация на вещества и материалы, в том числе паспорта, техни-

ческие условия, технологические регламенты. Перечни обязательных 
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показателей для включения в техническую документацию в зависимости от аг-

регатного состояния веществ и материалов. Требования пожарной безопасности 

к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях класса функ-

циональной пожарной опасности Ф5. Требования пожарной безопасности к при-

менению текстильных и кожевенных материалов, к информации об их пожарной 

опасности. Особенности подтверждения соответствия веществ и материалов тре-

бованиям пожарной безопасности. Требования к информации о пожарной без-

опасности средств огнезащиты. Технические показатели и характеристики огне-

защитных составов, содержащиеся в технической документации на средства ог-

незащиты. Осуществление проверки качества огнезащитной обработки (про-

питки) защищаемых материалов, изделий и конструкций. Методы контроля за 

соблюдением нормативных требований при эксплуатации огнезащищенных объ-

ектов либо объектов, подлежащих огнезащите. Особенности подтверждения со-

ответствия средств огнезащиты. 

 

Тема 2.3. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и 

пожарных отсеков 

Цель классификации. Классификация зданий, сооружений и пожарных от-

секов по функциональной пожарной опасности, по степени огнестойкости и по 

конструктивной пожарной опасности. 

 

Тема 2.4. Требования пожарной безопасности к объемно-планировоч-

ным и конструктивным решениям зданий и сооружений класса функцио-

нальной пожарной опасности Ф5 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям про-

изводственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских (класс функци-

ональной пожарной опасности Ф5.1); складских зданий и помещений, предна-

значенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс 
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функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания 

другой функциональной пожарной опасности; автостоянок (автостоянок, гара-

жей-стоянок), в том числе подземных помещений для стоянки (хранения) легко-

вых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения; 

зданиям сельскохозяйственного назначения. 

 

Тема 2.5. Классификация наружных установок по пожарной опасно-

сти 

Цель классификации наружных установок по пожарной опасности. Опре-

деление категорий наружных установок по пожарной опасности. Правила отне-

сения наружных установок к той или иной категории по пожарной опасности. 

Методы определения классификационных признаков категорий наружных уста-

новок по пожарной опасности. 

 

Тема 2.6. Классификация зданий, сооружений и помещений по пожар-

ной и взрывопожарной опасности 

Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности. Правила отнесения помещений производственного 

и складского назначения к той или иной категории по пожарной и взрывопожар-

ной опасности. Определение категории зданий, сооружений и помещений про-

изводственного и складского назначения по пожарной и взрывопожарной опас-

ности. Методы определения классификационных признаков отнесения зданий, 

сооружений и помещений производственного и складского назначения к катего-

риям по взрывопожарной и пожарной опасности. 
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Тема 2.7. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности 

и классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и по-

жарной опасности 

Цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасно-

сти технологических сред. Перечень показателей, необходимых для оценки по-

жаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ. Методы определения по-

казателей пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ, входящих в 

состав технологических сред. Классификация технологических сред по пожаро-

взрывоопасности. Критерии отнесения технологических сред к той или иной 

группе по пожаровзрывоопасности. 

 

Тема 2.8. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон 

Цель классификации. Классификация пожароопасных зон. Методы опре-

деления классификационных показателей пожароопасной зоны. 

Классификация взрывоопасных зон. Методы определения классификаци-

онных показателей взрывоопасной зоны. 

 

Тема 2.9. Требования пожарной безопасности к электроснабжению и 

электрооборудованию зданий, сооружений 

Цель классификации электрооборудования по пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности. Классификация электрооборудования по пожаровзрыво-

опасности и пожарной опасности. Понятие степени пожаровзрывоопасности и 

пожарной опасности электрооборудования. Классификация пожарозащищен-

ного электрооборудования. Маркировка степени защиты оболочки электрообо-

рудования. Классификация взрывозащищенного электрооборудования. Марки-

ровка взрывозащищенного электрооборудования. Требования к информации о 

пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной 
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безопасности к электротехнической продукции. Требования пожарной безопас-

ности к электрооборудованию. Требования пожарной безопасности к электро-

установкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Требова-

ния к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. 

Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях 

пожара. Метод испытания. Требования к энергоснабжению систем противопо-

жарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной 

опасности Ф5. 

 

Тема 2.10. Молниезащита зданий и сооружений 

Категории молниезащиты. Защита зданий и сооружений от прямых ударов 

молнии и от ее вторичных проявлений. Требования к внутренней системе мол-

ниезащиты. Защита от статического электричества. Средства коллективной и ин-

дивидуальной защиты. 

 

Тема 2.11. Пожарно-техническая классификация строительных кон-

струкций и противопожарных преград 

Цель классификации. Классификация строительных конструкций по огне-

стойкости. Определение пределов огнестойкости строительных конструкций. 

Определение предела огнестойкости для заполнения проемов в противопожар-

ных преградах. Методы определения пределов огнестойкости строительных кон-

струкций и признаков предельных состояний. Условные обозначения пределов 

огнестойкости. Классификация строительных конструкций по пожарной опасно-

сти. Определение класса пожарной опасности строительных конструкций. Ме-

тоды определения численных значений критериев отнесения строительных кон-

струкций к определенному классу пожарной опасности. Типы противопожарных 

преград. Классификация противопожарных стен, перегородок и перекрытий, за-

полнений проемов в противопожарных преградах (противопожарные двери, 
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ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы) в зависимости от пределов огне-

стойкости их ограждающей части. Классификация тамбур-шлюзов, предусмот-

ренных в проемах противопожарных преград в зависимости от типов элементов 

тамбур-шлюзов. 

 

Тема 2.12. Требования пожарной безопасности к строительным кон-

струкциям и инженерному оборудованию зданий и сооружений 

Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям. 

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию вен-

тиляционных систем, систем кондиционирования и противодымной защиты. По-

жарно-технические характеристики конструкций и оборудования систем венти-

ляции. Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования при 

реконструкции и техническом перевооружении действующих производственных 

зданий. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отклю-

чения систем отопления и вентиляции. 

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию си-

стем мусороудаления. Требования к ограничению распространения пожара и к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. 

Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (му-

соросборные камеры, хозяйственные площадки). 

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эс-

калаторам, траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским 

лифтам, имеющим режим работы "перевозка пожарных подразделений". Работа 

лифтов в режиме "пожарная опасность". Приемосдаточные и периодические ис-

пытания лифтовых установок, содержащих лифты с режимом работы "пожарная 

опасность". Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в 

зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф5. Требования безопас-

ности к лифтам, предназначенным для инвалидов. 
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Тема 2.13. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и 

подъездам зданий и сооружений 

Разработка и реализация органами государственной власти, органами 

местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов 

и территорий административных образований. Требования к обеспечению воз-

можности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного 

состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к 

очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству про-

ездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функ-

циональной пожарной опасности Ф5. 

 

Тема 2.14. Требования к противопожарным расстояниям между здани-

ями и сооружениями 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесниче-

ствами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений 

складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Про-

тивопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до 

граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резерву-

аров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожар-

ные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, кон-

денсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния 

от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты. 

 

Тема 2.15. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 

Конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и ор-

ганизационные мероприятия, обеспечивающие деятельность пожарных подраз-

делений. Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. 
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Устройство пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям 

для пожарной техники, средств подъема личного состава подразделений пожар-

ной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений, 

противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), 

автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений. 

 

 

Тема 2.16. Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных 

депо на производственных объектах 

Требования к размещению подразделений пожарной охраны и пожарных 

депо на производственных объектах. Требования к оснащению подразделений 

пожарной охраны пожарными автомобилями. Определение типа и количества 

пожарных автомобилей. Требования к выездам из пожарных депо. Требования 

нормативных документов по пожарной безопасности к месту расположения по-

жарных депо и радиусам обслуживания пожарными депо. 

 

Тема 2.17. Классификация лестниц и лестничных клеток 

Классификация лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий 

и сооружений при пожаре. Классификация лестничных клеток в зависимости от 

степени их защиты от задымления при пожаре. Технические требования к лест-

ницам пожарным наружным стационарным, в том числе к эвакуационным и на 

аварийных выходах, устанавливаемым стационарно снаружи жилых и обще-

ственных зданий и сооружений. Технические требования к лестницам навесным 

спасательным пожарным, предназначенным для спасения людей из зданий при 

возникновении угрозы от пожара или в других чрезвычайных ситуациях. Требо-

вания к лестницам и лестничным клеткам для эвакуации в зданиях класса функ-

циональной пожарной опасности Ф5. Требования Правил противопожарного 
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режима. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограж-

дений на крышах зданий и сооружений. 

 

Тема 2.18. Требования пожарной безопасности к системам теплоснаб-

жения и отопления 

Требования к системам теплоснабжения и отопления. 

Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функ-

циональной пожарной опасности Ф5. 

 

Тема 2.19. Требования правил противопожарного режима к пожаро-

опасным работам 

Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникнове-

ния пожаров. Меры пожарной безопасности. 

 

Тема 2.20. Обеспечение пожарной безопасности многофункциональ-

ных зданий 

Перечень основных групп помещений, включаемых в состав многофунк-

циональных зданий и комплексов. Требования к объемно-планировочным и кон-

структивным решениям многофункциональных производственных зданий. 

Требования к огнестойкости и пожарной безопасности зданий и строитель-

ных конструкций, требования по предотвращению распространения пожара, 

обеспечению эвакуации. Определение расчетного времени эвакуации. Противо-

пожарные требования к инженерным системам и оборудованию зданий. Требо-

вания по тушению пожара и спасательным работам. 

 

Тема 2.21. Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений 

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной 

безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых 
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отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропро-

водки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требо-

вания к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жи-

лых помещениях. 

 

Модуль 3. Система предотвращения пожаров 

Тема 3.1. Способы исключения условий образования горючей среды 

Цель создания систем предотвращения пожаров. Правовая регламентация 

системы предотвращения пожаров на объекте защиты. Способы исключения 

условий образования горючей среды. 

 

Тема 3.2. Способы исключения условий образования в горючей среде 

(или внесения в нее) источников зажигания 

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения 

в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров ис-

точников зажигания. Устройства аварийного отключения. 

 

Модуль 4. Системы противопожарной защиты 

Тема 4.1. Способы защиты людей и имущества от воздействия опас-

ных факторов пожара 

Цель создания систем противопожарной защиты. Конструктивные, объ-

емно-планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, 

обеспечивающие спасение людей при пожаре. Требования к порядку организа-

ции и содержания систем и средств противопожарной защиты объекта (автома-

тических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противо-

дымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигна-

лизации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 
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противопожарных преградах). Организация проверок работоспособности ука-

занных систем и средств противопожарной защиты объекта. 

 

Тема 4.2. Пути эвакуации людей при пожаре 

Объемно-планировочные, эргономические, конструктивные, инженерно-

технические и организационные мероприятия, обеспечивающие защиту людей 

на путях эвакуации. Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. 

Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и 

аварийным выходам производственных и складских зданий, сооружений (произ-

водственных зданий и сооружений, производственных и лабораторных помеще-

ний, мастерских; складских зданий и сооружений, книгохранилищ, архивов, 

складских помещений, стоянок для автомобилей без технического обслуживания 

и ремонта; сельскохозяйственных зданий классов функциональной пожарной 

опасности Ф5.3). Требования пожарной безопасности к путям эвакуации наруж-

ных установок. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. 

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному 

(аварийному) освещению. Обеспечение эвакуации (спасения) лиц с ограничен-

ными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможно-

стями. Требования к безопасным зонам. 

 

Тема 4.3. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной без-

опасности, устанавливающие требования к системе оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Перечень объектов, подлежащих оснащению си-

стемами обнаружения пожара (установками и системами пожарной сигнализа-

ции), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к 

установкам пожарной сигнализации. 
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Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения 

и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения 

людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эва-

куации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, раз-

мещаемым в помещениях с местами труда для инвалидов, и на путях их движе-

ния. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) 

лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам по-

жарной безопасности. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). 

Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техни-

ческое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией. 

 

Тема 4.4. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной 

защиты и спасения людей от опасных факторов пожара 

Область применения, функциональное назначение и технические характе-

ристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обес-

печение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф5 

средствами индивидуальной защиты и спасения. Требования пожарной безопас-

ности к системам коллективной защиты и средствам индивидуальной защиты 

людей от опасных факторов пожара. Нормы и правила размещения во время экс-

плуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка 

на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведе-

нии учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты лю-

дей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, 

средства индивидуальной защиты пожарных). Правила применения средств ин-

дивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность 

проведения тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по ис-

пользованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего 
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персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за опове-

щение, организацию эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуа-

ции) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального 

назначения. Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные сред-

ства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств 

спасения, самоспасания людей с высотных уровней при пожаре. 

 

Тема 4.5. Система противодымной защиты 

Назначение противодымной защиты. Требования к объектам по устрой-

ству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка 

и обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Про-

ведение приемосдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодым-

ной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-

вытяжной противодымной вентиляции. Порядок и последовательность проведе-

ния приемосдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной 

противодымной вентиляции. 

 

Тема 4.6. Огнестойкость и пожарная опасность зданий, сооружений и 

пожарных отсеков 

Требования к огнестойкости и пожарной опасности зданий, сооружений и 

пожарных отсеков. Определение степени огнестойкости зданий, сооружений и 

пожарных отсеков. Соответствие степени огнестойкости зданий, сооружений, 

пожарных отсеков и пределов огнестойкости применяемых в них строительных 

конструкций. Требования по обеспечению огнестойкости зданий и сооружений 

класса функциональной пожарной опасности Ф5. 

Требования по обеспечению огнестойкости и класса пожарной опасности 

строительных конструкций. Нормирование пределов огнестойкости строитель-

ных конструкций. Средства огнезащиты строительных конструкций. 
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Противопожарные преграды. Пределы огнестойкости для соответствующих ти-

пов заполнения проемов в противопожарных преградах. Методы контроля за со-

блюдением требований, предъявляемых нормативными документами к заполне-

нию проемов в противопожарных преградах. Методы испытаний на огнестой-

кость заполнений проемов. 

 

Тема 4.7. Ограничение распространения пожара за пределы очага 

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага: устрой-

ство противопожарных преград; устройство пожарных отсеков и секций; огра-

ничение этажности зданий и сооружений; применение устройств аварийного от-

ключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре; применение 

средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидко-

стей при пожаре; применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; 

применение установок пожаротушения. Требования к ограничению распростра-

нения пожара за пределы очага на производственном объекте. Требования к 

ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной по-

жарной опасности Ф5. 

 

Тема 4.8. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооруже-

ниях 

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. 

Переносные и передвижные, малогабаритные и самосрабатывающие огнетуши-

тели. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный ин-

вентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, раз-

мещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвиж-

ных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воз-

душно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования Пра-

вил противопожарного режима к обеспечению объектов первичными 
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средствами пожаротушения. Оборудование помещений, зданий (сооружений), 

территорий предприятий (организаций) пожарными щитами. Нормы оснащения 

зданий, сооружений и территорий пожарными щитами. Комплектация пожарных 

щитов. Требования к пожарным кранам. Требования к пожарным и многофунк-

циональным шкафам. 

 

Тема 4.9. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сиг-

нализации 

Требования по оснащению помещений, зданий и сооружений класса функ-

циональной пожарной опасности Ф5 автоматическими установками пожарной 

сигнализации и (или) пожаротушения. 

Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы си-

стем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные 

приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели) 

Требования к автоматическим установкам пожаротушения сдерживания пожара 

и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в за-

висимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности ав-

томатической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основ-

ных функций приемно-контрольных приборов (прием электрических сигналов 

от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией но-

мера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением 

звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий 

связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей 

неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа 

посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного 

источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации 

без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособ-

ность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и 
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пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей 

на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; 

работоспособность ручных пожарных извещателей) системы пожарной сигнали-

зации. 

Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. 

Требования к автоматическим установкам пожаротушения. Классификация ав-

томатических установок пожаротушения. Требования к автоматическим уста-

новкам жидкостного и пенного пожаротушения. Требования к автоматическим 

установкам газового пожаротушения. Требования к автоматическим установкам 

порошкового пожаротушения. Требования к автоматическим установкам аэро-

зольного пожаротушения. Требования к автоматическим установкам комбини-

рованного пожаротушения. Требования к роботизированным установкам пожа-

ротушения. Требования к автоматическим установкам сдерживания пожара. 

 

Тема 4.10. Общие требования к пожарному оборудованию 

Назначение, область применения пожарного оборудования (пожарные гид-

ранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гид-

роэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные го-

ловки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию. 

 

Тема 4.11. Источники противопожарного водоснабжения 

Требования к источникам противопожарного водоснабжения производ-

ственного объекта. Требования нормативных документов по пожарной безопас-

ности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах 

класса функциональной пожарной опасности Ф5 и к источникам наружного про-

тивопожарного водоснабжения (противопожарным водопроводом, природными 

или искусственными водоемами) производственных объектов, на территории по-

селений, городских округов. Проведение проверок работоспособности системы 



 

 

 

ЧУ ДПО «Феникс» 

Программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, 

занимающих должности главных специалистов 

 

    

противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внут-

реннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. 

Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода. 

 

Тема 4.12. Системы противопожарной защиты многофункциональ-

ных зданий 

Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему проти-

вопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению. Требования к 

лифтам для пожарных подразделений. 

Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к си-

стемам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному 

пульту управления системой противопожарной защиты. Требования к средствам 

индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. Требования к объ-

емно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевремен-

ную эвакуацию людей, их защиту от опасных факторов пожара. Регламентация 

огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. 

Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (про-

тивопожарные преграды, противопожарные отсеки). 

 

Тема 4.13. Практические занятия 

Отработка порядка действий при тревогах: "задымление", "пожар". Трени-

ровка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зре-

ния при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасения 

людей с высоты. Тренировка по практическому применению первичных средств 

пожаротушения. Работа с огнетушителем на модельном очаге пожара. Практи-

ческое ознакомление с системами противопожарной защиты одной из организа-

ций. 
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Вариативные модули 

Модуль 5. Требования пожарной безопасности к производственным 

зданиям, сооружениям (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) 

Нормативные правовые акты и нормативные документы по по-

жарной безопасности, устанавливающие требования к производствен-

ным зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям производственных и лабораторных зда-

ний, помещений, мастерских. Требования к степени огнестойкости, 

классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и пло-

щади этажа здания в пределах пожарного отсека. 

Назначение, область применения автоматических установок по-

жаротушения и пожарной сигнализации. Правила монтажа и эксплуа-

тации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. 

Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре. Требования к эвакуационным путям и выходам. Дополни-

тельные требования пожарной безопасности, когда предусматривается 

возможность использования на предприятии труда инвалидов. Прин-

цип действия, устройство систем пожаротушения. Техническое обслу-

живание и контроль за работоспособностью. 

Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения по-

жара при размещении в одном здании или помещении технологиче-

ских процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью. 

Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материа-

лов. Соблюдение требований маркировки и предупредительных 

надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных 
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документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными 

веществами и материалами. Соблюдение требований регламентов, 

правил технической эксплуатации и другой утвержденной в установ-

ленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной доку-

ментации при выполнении технологических процессов. Требования к 

оборудованию, предназначенному для использования пожароопасных 

и пожаровзрывоопасных веществ и материалов. Меры пожарной без-

опасности при выполнении планового ремонта, профилактического 

осмотра технологического оборудования. 

 

Модуль 6. Требования пожарной безопасности к складским 

зданиям, сооружениям, помещениям (класс функциональной  

пожарной опасности Ф5.2) 

Нормативные правовые акты и нормативные документы по по-

жарной безопасности, устанавливающие требования к складским зда-

ниям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и кон-

структивным решениям складских зданий и помещений, предназна-

ченных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (гру-

зов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе 

встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности. 

Требования к устройству дымоудаления в складских зданиях и 

помещениях, предназначенных для хранения веществ, материалов, 

продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функ-

циональной пожарной опасности и не требующих особых 
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строительных мероприятий для сохранения заданных параметров 

внутренней среды. 

Требования к наружным ограждающим конструкциям складских 

помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти 6. Требования к ограждающим конструкциям, полотнам наружных 

дверей, воротам и крышкам люков, устройствам для закрывания отвер-

стий каналов систем вентиляции в складских помещениях для хране-

ния пищевых продуктов. Разработка специальных технических усло-

вий. 

Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной по-

жарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах 

пожарного отсека. 

Меры пожарной безопасности при хранении на складах (в поме-

щениях) веществ и материалов (с учетом их пожароопасных физико-

химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и 

воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом). 

Меры пожарной безопасности при хранении баллонов с горючими га-

зами, емкостей (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняю-

щимися и горючими жидкостями, аэрозольных упаковок. 
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Модуль 7. Требования пожарной безопасности к стоянкам 

для автомобилей без технического обслуживания и ремонта 

(класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным реше-

ниям автостоянок (автостоянка, гараж-стоянка), а также подземных 

помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроен-

ных в здания другого функционального назначения. 

Требования к электротехническим устройствам автостоянок, 

встроенных подземных автостоянок. 

Требования к противопожарному водопроводу. Системы внут-

реннего противопожарного водоснабжения в неотапливаемых автосто-

янках. Применение самосрабатывающих модулей пожаротушения. 

Требования к инженерным системам, обеспечивающим пожар-

ную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машиномест, 

встроенных (пристроенных) в здания другого назначения. Требования 

к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическим 

установкам пожаротушения в подземных автостоянках с двумя эта-

жами и более. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 

зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов. 

Требования к противопожарному водопроводу встроенных под-

земных автостоянок. Требования к противопожарному водопроводу 

подземных автостоянок с двумя этажами и более. Применение автома-

тических установок пожаротушения. 
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Требования к инженерным системам автостоянок и их инженер-

ному оборудованию. Основные требования норм и правил к системам 

общеобменной вентиляции, отопления и противодымной защиты. Тех-

ническое обслуживание и эксплуатация указанных систем. 

 

Модуль 8. Требования пожарной безопасности к зданиям 

сельскохозяйственного назначения (класс функциональной  

пожарной опасности Ф 5.3) 

Нормативные правовые акты и нормативные документы по по-

жарной безопасности, устанавливающие требования к зданиям сель-

скохозяйственного назначения. Организационные мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйствен-

ного производства. Роль добровольных пожарных дружин (формиро-

ваний) в обеспечении пожарной безопасности объектов сельского хо-

зяйства и сельских населенных пунктов. 

Требования к объектам сельскохозяйственного производства. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям 

зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции, животноводческих, птицеводческих и звероводческих 

зданий и помещений. 

Требования к степени огнестойкости, площади этажа между про-

тивопожарными стенами и количеству этажей зданий для переработки 

и хранения сельскохозяйственной продукции. Противопожарные ме-

роприятия. Требования к эвакуации людей и системе дымоудаления из 
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зданий. Требования к ограждающим конструкциям (стенам, покры-

тиям, перекрытиям, полам и заполнениям проемов) помещений (ка-

мер) с регулируемой газовой средой для хранения фруктов. Меры по-

жарной безопасности при использовании электронагревательных уста-

новок, теплогенераторов. 

Требования пожарной безопасности к животноводческим, птице-

водческим и звероводческим зданиям и помещениям. Определение ка-

тегорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий 

и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Первичные 

средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая ха-

рактеристика и правила пользования. Устройство внутреннего проти-

вопожарного водопровода. 

Противопожарные емкости (резервуары, водоемы). Требования к 

системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к 

электротехническим устройствам. Правила проектирования электро-

установок. Категории электроприемников и обеспечение надежности 

электроснабжения животноводческих, птицеводческих и звероводче-

ских зданий и помещений. Требования к электрооборудованию. Тре-

бования к эвакуации людей, выходам для животных, птицы и зверей 

из зданий и помещений. Дымоудаление из помещений, не имеющих 

световых или светоаэрационных фонарей. Устройство системы авто-

матической сигнализации во взрывоопасных помещениях. 

Требования к организации противопожарных мероприятий в зда-

ниях и сооружениях по хранению и переработке зерна. Требования к 
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проектной и рабочей документации по взрывопожарной безопасности. 

Молниезащитные устройства. Мероприятия по защите установлен-

ного оборудования от статического электричества на объектах, отне-

сенных к категориям Б и В по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти 7. Меры пожарной безопасности при размещении в одном помеще-

нии отделений с различной категорией взрыво- и пожарной опасности. 

 

Модуль 9. Пожарная безопасность опасных  

производственных объектов 

Опасные производственные объекты. Правовое регулирование в 

области промышленной безопасности. Обязанности организации, экс-

плуатирующей опасный производственный объект. Обязанности ра-

ботников опасного производственного объекта. Ответственность ру-

ководителей, должностных лиц, иных работников организаций за 

нарушение законодательства Российской Федерации в области про-

мышленной безопасности. Противопожарный режим на объекте. Пас-

порт безопасности опасных объектов. Федеральные органы исполни-

тельной власти в области промышленной безопасности, осуществляю-

щие соответствующее нормативное регулирование, специальные раз-

решительные, контрольные и надзорные функции в области промыш-

ленной безопасности. Обязательное страхование гражданской ответ-

ственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на 

опасном производственном объекте. Установление на объектах произ-

водства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ 

https://internet.garant.ru/#/document/402925835/entry/30777
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и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хра-

нения химического оружия и средств взрывания, космических объек-

тах и стартовых комплексах, объектах горных выработок, объектах 

атомной энергетики дополнительных требований пожарной безопас-

ности, учитывающих специфику этих объектов. Подготовка и пере-

подготовка работников опасного производственного объекта. 
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